Chimico Agrario: Analisi terreni, concimi e fogliare.
Agroalimentare: Analisi microbiologiche, nutrizionali, bromatologiche,
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SAN MARCO ARGENTANO (Cs)

Committente: Comune Acri
Via Roma, 1 87041 Acri - cs

éettore: “ ACQUE E REFLUI

LCategoria merceologica: Acqua destinata al consumo umano

Prodotto dichiarato daf committente: Acqua di refe idrica

Punto di campionamento Fontanino Piazzetta Azzinnari

Procedura di campionamento:  °°° IST10 01

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia sterile Temp. all'arrivo: +4°C
Operatore campionamento: Buffone Luisa Data di prelievo: 21/06/2016
Verbale di campionamento: Si Data di ricevimento: 21/06/2018
Quantita conferita: 1500 ml Data inizio: 21/06/2016

Sugello/Contratto: No Data fine: 23/06/2016
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3 i ente Se non previg auprpvazioqe sc:_v‘({a del laboratorio che Io A - _
L_DESCR[Z-IO_NE.PROVA o e i AT VALORI™ ;. ke UNITA" DI MIS: . INCERTEZZA® LiMiTIeR
pH 8,15 Unita pH [£0,44] >65<95
Metado: EPA 150.1 1882 . N
Conducibilita 214,2 uSicm [£34,0] <=2500
- Meloda: EPA 9050A 1386 o . . i T = o
*  Torbidita 1,18 (Accettabile)  wmu Accattabile
Metodo: APAT CNR IRSA 211 0 Man 29_200_3 _ - } R
Sapore Accettabile malt Accettabile
. Melodo: APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 R s e s S
Odore Accettabile mall Accettabile
Metoda: APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 o ) ) e
Colore Accettahile mg/l Accettabile
- Meloda: APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
*  Ferro <20 wghl 200
. Mefodo: APAT CNR IRSA 3160 B Man 29 2003 . )
*  Cloro attivo libero 0,04 ma/l 02
) Melodo: APAT CNR IRSA 4D80 Man 29 2003
*  Ammonio < 0,05 mghl 05
Meloda: APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 "
* Nitriti < 0,05 mgll 05
. Meiodo:  APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 )
Conta Enterococchi intestinali 0 UFC/100ml 0
Metodo: UNIEN ISO 7898-2:2003
Conta Batteri Coliformi 0 UFC/100ml 0
Melodo: UNI EN SO 9308-1:2014 B i
Conta Escherichia Coli 0 UFC/100ml 0
e Metoda: | UNI EN ISO 8308-1:2014 e
Note:

| parametri verificati risultano avere valori CONFORMI alle disposizioni previste dai D.Lgs. 31/2001 e s.m.j.
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Prova non accreditata da ACCREDIA o
°° Incenezza estesa calcolata applicando un fattore di co
*** 1 limiti applicati sono quelli previsti da- D.Lgs. n. 31 de|

“*° Il campionamento & escluso dall'accreditamento

ANALITICALS CONTROLS s.r.l.

San Marco Argentano (CS) C.da Cimino, n 36 Tel-fax 0984522088 P VA 02261440784







